
IMPORTANT : uNe fOIs l’OPéRATION de décOuPAge TeRMINée, 
Il fAuT chANgeR le seNs de MONTAge de lA bRIde POuR 
l’AsseMblAge Avec uN AuTRe éléMeNT

Recouper la partie mâle du 
tube extérieur à la mesure 
nécessaire
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Vous pouvez voir l’isolant 
rigide
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Recouper l’isolant autour 
du tube intérieur

3
Tube recoupé à la dimension 
avec la gorge pour le joint
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Pousser le tube intérieur et 
recouper l’excédent de tube 
(mâle).
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Vous pourrez voir la partie 
femelle du tube intérieur

4
 L’étanchéité est assurée
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Solution simple, grande souplesse d‘utilisation
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Conduit double parois isolé 

Coupable sur chantier 

à la longueur souhaité




